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25.Okt.2007
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Art.nr.
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Type

Versie
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T-MB0300-NL
MDC
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Externe voeding

(geen levering MARK B.V.)

Motor
P=1.1kW
P=1.5kW
P=2.2kW
P=3.0kW
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I=2.8A
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Voeding

3~400V + N + PE / 50Hz
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Tanner MDC

Werkschakelaar

F3
6.3A
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95
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RT

Q2
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A1

2

Ruimtethermostaat

(optioneel)

N

Motorbesturingskast MDC 3~400V

codenr.

30.03.502

30.03.503

30.03.504

30.03.505

Motor type

P= 1.1kW

P= 1.5kW

P= 2.2kW

P= 3.0kW

Motorbesturingskast

I= 2.8A

I= 3.7A

I= 5.0A

I= 6.9A

Thermische bev. (F2)

06.32.174

06.32.174

06.32.175

06.32.176

2.7-4.0A

2.7-4.0A

4.0-6.0A

6.0-9.0A

Voorzekering (F1)

F= 10A

F= 16A

F= 16A

F= 20A


